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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

การติดตั้งระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน 
1.  ขอบขาย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีตองการสําหรับการติดต้ังระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน
สําหรับภายในอาคารโดยครอบคลุมการออกแบบ การติดต้ังใหม การเปล่ียนแปลง และการตรวจสอบภาคสนาม
สําหรับงานติดต้ังและบํารุงรักษาระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน เพื่อใหบุคคลออกจากพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็วจนถึง
ทางออกท่ีปลอดภัย 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมขอกําหนดการติดต้ัง การตรวจสอบ ใบรับรองและสมุดบันทึก  

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ใหเปนไปตาม มอก. 2430  และดังตอไปนี้ 

2.1 การใหแสงสวางฉุกเฉิน (emergency lighting) หมายถึง การใหแสงสวางทันทีท่ีแหลงจายไฟฟาปกติ
ลมเหลว การใหแสงสวางฉุกเฉินรวมถึง การใหแสงสวางเพ่ือการหนีภัย (escape lighting) และการใหแสง
สวางสํารอง (standby lighting) 

2.2 การใหแสงสวางเพ่ือการหนีภัย (escape lighting) หมายถึง สวนของการใหแสงสวางฉุกเฉินท่ีใหความสอง
สวางพอเพียงเพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของออกจากพ้ืนท่ีไดอยางปลอดภัย รวมถึงพื้นท่ีเตรียมการหนีภัยและพื้นท่ีเก็บ
อุปกรณดับเพลิง อุปกรณแจงเหตุ และอุปกรณปฐมพยาบาล หรือเพื่อใหหยุดการทํางานงานท่ีเปนอันตราย
กอนออกจากพ้ืนท่ี 

2.3 การใหแสงสวางสํารอง (standby lighting) หมายถึง สวนของการใหแสงสวางฉุกเฉินท่ีทําใหดําเนินกิจกรรม
ตอไปไดตามปกติ หรือยกเลิกกิจกรรมนั้นไดอยางปลอดภัย การใหแสงสวางนี้อาจเกิดความสวางนอยกวา
การใหแสงสวางปกติ 

2.4 โคมไฟฟาฉุกเฉิน (emergency luminaire) หมายถึง โคมไฟฟาท่ีมีอุปกรณสําหรับการใหแสงสวางฉุกเฉิน 

2.5 ทางหนีภัย (escape route) หมายถึง ทางท่ีประกอบเปนสวนหนึ่งสําหรับหนีภัยจากจุดหนึ่งในอาคารไปยัง
ทางออกสุดทาย 

2.6 ทางออกสุดทาย (final exit) หมายถึง ปลายทางของทางหนีภัย ซ่ึงทําใหคนไมตกอยูในอันตรายเนื่องจากไฟ
ไหม 
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2.7 พื้นท่ีงานอันตรายสูง (high risk area) หมายถึง พื้นท่ีซ่ึงมีการทํางานเคล่ือนไหวหรือเคร่ืองจักรกลหมุน เชน 
เคร่ืองเล่ือย พัดลม เคร่ืองปม เคร่ืองตัดเหล็ก ฯลฯ หรือ พื้นท่ีท่ีมีการใชเช้ือเพลิงในรูปแบบตาง ๆ เชน 
หองครัว หองไฟฟา หองเคร่ืองกําเนิดไฟฟา พื้นท่ีโรงงานท่ีมีมอเตอรหมุน พื้นท่ีเก็บวัตถุอันตราย 

2.8 เคเบิลทนไฟ (fire resistant cable) หมายถึง สายไฟฟาท่ีฉนวนช้ันในเปนวัสดุทนไฟ และฉนวนช้ันนอกเปน
วัสดุทนตอการลามไฟงาย มีควันนอยเม่ือถูกเปลวไฟ และไมมีสวนผสมของธาตุหมูฮาโลเจน   

3.  การใหแสงสวางฉุกเฉิน 

การใหแสงสวางฉุกเฉิน แบงได ดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1  ชนดิของการใหแสงสวางฉุกเฉิน 

(ขอ 3.) 
3.1 การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย 

การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย  ไมไดมีไวเพื่อใหแสงสวางเฉพาะเม่ือระบบจายไฟฟาปกติท้ังระบบลมเหลว
แตเพียงอยางเดียว แตมีไวเพื่อใหแสงสวางเม่ือระบบจายไฟฟาปกติลมเหลวเพียงบางสวนท่ีอาจนําไปสูการ
เกิดอันตรายข้ึนได เชน เม่ือวงจรไฟฟาแสงสวางบริเวณบันไดเสีย ไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินเพื่อการหนีภัยตอง
ทํางาน 

การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัยสําหรับอาคารท่ีมีผูอยูอาศัยและใชงาน ตองเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้ 

ก) เพื่อใหเห็นทางหนีภัยชัดเจน และหนีภัยไดอยางปลอดภัย 

ข) เพื่อใหเห็นอุปกรณแจงเหตุดวยมือ และอุปกรณผจญเพลิงท่ีติดต้ังตามเสนทางหนีภัยไดอยางชัดเจน 

การใหแสงสวางฉุกเฉิน 

การใหแสงสวางเพื่อการหนีภัย การใหแสงสวางสํารอง 

การใหแสงสวาง 
ทางหนีภยั 

การใหแสงสวางพื้นท่ีโลง
ภายในอาคาร 

การใหแสงสวาง 
พื้นท่ีงานอันตรายสูง 
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3.2  การใหแสงสวางสํารอง 

3.2.1 สําหรับพื้นท่ีท่ีตองมีกิจกรรมตอเนื่อง  เม่ือระบบจายไฟฟาปกติท้ังระบบลมเหลว ควรติดต้ังระบบไฟฟา
สํารองจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  เพื่อใหมีความสองสวางเหมาะสมสําหรับกิจกรรมนั้น ๆ หรือในบางกรณี
อาจตองใหความสองสวางไฟฟาสํารองเทากับความสองสวางในสภาพจายจากไฟฟาปกติ  

3.2.2 ในกรณีท่ีการใหแสงสวางสํารองนั้นเปนสวนหนึ่งของการใหแสงสวางเพ่ือการหนีภัย  ตองแยกสวน
ของการใหแสงสวางเพื่อการหนีภัยจากวงจรการใหแสงสวางสํารองท่ัวไป และใหเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

3.2.3 ในกรณีท่ีการใหแสงสวางสํารองท้ังหมดใชสําหรับการใหแสงสวางเพ่ือการหนีภัยดวย การติดต้ังระบบ
การใหแสงสวางตองใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

4.  ความสวางเพ่ือการหนีภัย  

การหนีภัยเพื่อหาออกท่ีทางออกสุดทายไดอยางปลอดภัย ตองอาศัยความสวางท่ีเหมาะสม เพื่อใหสามารถมองเห็น
อันตราย หรือมองเห็นการเปล่ียนระดับพื้น และการเปล่ียนทิศทางของเสนทางการหนีภัย 

4.1 ระดับความสวางข้ันตํ่า 

ในกรณีท่ีระบบจายไฟฟาปกติลมเหลว ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตองใหมีระดับความสวางข้ันตํ่า 
เพื่อใหหาทางออกสุดทายไดอยางปลอดภัย ในแตละพื้นท่ีดังตอไปนี้ 

4.1.1 พื้นท่ีโลงภายในอาคารที่ไมมีทางหนีภัยท่ีชัดเจน  

กําหนดใหมีระดับความสวางในแนวระดับท่ีพื้นท่ัวพื้นท่ีท่ีไมมีส่ิงกีดขวาง ตองมีความสวางไมนอยกวา 
0.5 lx  ยกเวนพื้นท่ีท่ีหางจากผนังในระยะ 0.5 m  โดยรอบ ดูรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2  แสดงระดับความสวางของทางหนภีัยในแนวระดบัท่ีพื้นในพืน้ท่ีโลงภายในอาคาร ท่ีไมมีทางหนีภยัท่ีชัดเจน 

(ขอ 4.1.1 และ ขอ 4.1.3 ข) 
4.1.2 ทางหนีภัยท่ีมีความกวางไมเกิน 2 m  

กําหนดใหมีระดับความสวางในแนวระดับท่ีพื้นท่ีเสนกึ่งกลางของทางหนีภัย ไมนอยกวา 1 lx และบน
แถบกลางของทางหนีภัยท่ีมีความกวางไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของทางหนีภัย ตองมีความสวางไมนอยกวา
คร่ึงหนึ่งของความสวางตํ่าสุดท่ีออกแบบไว  บนเสนกึ่งกลางทางหนีภัย ดูรูปท่ี 3 

   
รูปท่ี 3  แสดงระดับความสวางของทางหนภีัยท่ีมีความกวางไมเกิน 2 m 

(ขอ 4.1.2 และ ขอ 4.1.3 ข) 
4.1.3 ทางหนีภัยท่ีมีความกวางเกิน 2 m  

กําหนดใหมีระดับความสวางเปนอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
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ก) กําหนดใหมีระดับความสวางในแนวระดับท่ีพื้น ท่ัวพื้นท่ีท่ีไมมีส่ิงกีดขวาง ตามขอ 4.1.1  

ข) ใหแบงความกวางทางหนีภัยเปนแถบ กวางเทา ๆ กัน  แถบละไมเกิน 2 m  และออกแบบตาม 
ขอ 4.1.2 และรูปท่ี 3 

4.1.4  พื้นท่ีงานอันตรายสูง 

ระดับความสวางท่ีพื้นท่ีทํางานตองไมนอยกวา 10% ของคาระดับความสวางในเวลาปกติ  แตตองไม
นอยกวา  15 lx  

4.1.5 พื้นท่ีเตรียมการหนีภัย  จุดรวมพลเพื่อการหนีภัยภายในอาคาร พื้นท่ีปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง 
เจาหนาท่ีพนักงานกูภัย รวมถึงหองควบคุมการปฏิบัติงาน   

ระดับความสองสวางในแนวระดับท่ีพื้น ตองไมนอยกวา 15 lx   

4.1.6 พื้นท่ีเก็บอุปกรณดับเพลิง อุปกรณแจงเหตุ และพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณปฐมพยาบาล  

ระดับความสวางในแนวระนาบดิ่งท่ีตําแหนงติดต้ังอุปกรณ ตองไมนอยกวา 5 lx  

โดยตําแหนงโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตองติดต้ังในระยะหางไมเกิน 2 m จากจุดกึ่งกลางของตําแหนง
ติดต้ังอุปกรณ ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4  ตัวอยางการใหแสงสวางบริเวณเก็บอุปกรณดับเพลิง และพื้นท่ีเก็บอุปกรณปฐมพยาบาล 

(ขอ 4.1.6) 
4.2 ชวงเวลาการสองสวาง 

เพื่อการเคล่ือนไหวท่ีปลอดภัยตองมีความสวางตามพิกัดท่ีกําหนดในขอ 4.1 ไดตอเนื่องนานไมนอยกวา  
120 min  

4.3 ความสม่ําเสมอของการสองสวาง 

ความสม่ําเสมอของการสองสวางของพื้นท่ี ใหเปนดังนี้ 
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ก) อัตราสวนระหวางความสวางเฉล่ียกับความสวางตํ่าสุด ตองไมเกิน 10 : 1 

 สําหรับพื้นท่ีงานอันตรายสูง พื้นท่ีเตรียมการหนีภัย  จุดรวมพลเพ่ือการหนีภัยภายในอาคาร พื้นท่ี
ปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เจาหนาท่ีพนักงานกูภัย รวมถึงหองควบคุมการปฏิบัติงาน   

ข) อัตราสวนระหวางความสองสวางสูงสุดกับความสองสวางตํ่าสุด ตองไมเกิน 40 : 1 

 สําหรับเสนกึ่งกลางของทางหนีภัย และพ้ืนท่ีโลงภายในอาคาร 

4.4 ดัชนีสีท่ีปรากฏทั่วไป 

แหลงกําเนิดแสงท่ีใช ตองมีดัชนีสีท่ีปรากฏทั่วไปไมตํ่ากวา 40 (Ra  40) 

5.  การออกแบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน 

การใหแสงสวางฉุกเฉินใชเม่ือแสงสวางจากแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว  ดังนั้นตองมีแหลงจายไฟฟาอิสระท่ีไม
ข้ึนกับแหลงจายไฟฟาแสงสวางปกติ 

5.1  แหลงจายไฟฟาแสงสวาง 

5.1.1  ในสภาวะปกติ แสงสวางท่ีทางออกควรมาจากแหลงจายไฟฟาท่ีมีความเช่ือถือไดสูง เชน จากการไฟฟา 

5.1.2  ในสภาวะฉุกเฉิน ใหใชโคมท่ีจายไฟฟาจากแบตเตอร่ี ซ่ึงตองเปนชนิดท่ีมีความเชื่อถือไดสูง สามารถ
ประจุกลับเขาไปใหมไดเองโดยอัตโนมัติ ไมอนุญาตใหใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเปนแหลง จายไฟฟาใหกับ
โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน และตองใชวงจรไฟฟาจากวงจรไฟฟาแสงสวางของในพื้นท่ีนั้น ๆ 

5.2  การทํางานของแหลงจายไฟฟาฉุกเฉิน 

5.2.1  แหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองทํางานไดเม่ือแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว หรือเม่ือเคร่ืองปองกันกระแสเกิน
เปดวงจร 

5.2.2  แหลงจายไฟฟาฉุกเฉินตองทํางานไดอยางตอเนื่องและทํางานไดอีกโดยอัตโนมัติ 

5.3  ความลมเหลวของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 

การใหแสงสวางฉุกเฉินแบบโคมไฟฟาตอพวง เม่ือโคมไฟฟาใดเสียหรือไมทํางานตองไมทําใหเกิดการ
กระทบตอการทํางานของระบบโดยรวม  

5.4  การเลือกใชโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 

5.4.1 โครงสรางโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จหรือโคมไฟฟาตอพวง ตองเลือกใชชนิดท่ีมีระดับการ
ปองกันความช้ืนและฝุนท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีใชงาน กรณีท่ีใชในสถานท่ีอันตราย (hazardous area) 
ตองใชโคมท่ีมีระดับการปองกันความช้ืนและฝุนท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีใชงาน  
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5.4.2  การติดไฟ โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินท่ีใชกับทางหนีภัยควรเปนชนิดตานทานตอเปลวไฟและการทน
ไฟ  

5.4.3  โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ตองใหปริมาณแสงของโคมไฟฟาออกมาไดคร่ึงหนึ่งของพิกัดตามท่ีผูผลิต
แจงภายใน 5 s และเต็มพิกัดตามท่ีผูผลิตแจง ภายใน 60 s หลังจากท่ีแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว   

5.4.4 โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินท่ีใชสําหรับพื้นท่ีงานอันตรายสูง ตองใหปริมาณแสงของโคมไฟฟาออกมา
ไดพิกัดตามท่ีผูผลิตแจงภายใน 0.5 s หลังจากท่ีแหลงจายไฟฟาปกติลมเหลว  

5.4.5 อุปกรณประจุแบตเตอร่ีตองอัดประจุไดเต็มภายในเวลา 24 h 

5.4.6 โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ตองมีอุปกรณสําหรับการทดสอบระบบ เพื่อจําลองความลมเหลวของ
แหลงจายไฟฟาปกติ  และกลับสูสภาพปกติโดยอัตโนมัติ  ในกรณีท่ีแบตเตอร่ีจายไฟไดนอยกวา 60 min 
ในระหวางการทดสอบ ระบบตองมีสัญญาณแสดงความลมเหลวของแบตเตอร่ี 

6.  การติดต้ังระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน 

6.1  ตําแหนงติดต้ัง 

โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตองติดต้ังในบริเวณเสนทางหนีภัย และสูงจากพื้นไมนอยกวา 2 m โดยวัดจาก
พื้นถึงดานลางของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน กรณีติดต้ังตํ่ากวา 2 m ตองไมกีดขวางเสนทางหนีภัย  

บริเวณท่ีตองติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน มีดังนี้  

6.1.1  ทางหนีภัยและบริเวณทางออก 

6.1.2  บริเวณภายนอกหลังจากออกจากอาคารแลว ตองมีความสวางอยางตํ่าอยูในระดับเดียวกันกับความสวาง
กอนออกจากอาคาร 

6.1.3 ทางแยก ใหติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินหางจากทางแยกไมเกิน 2 m ในแนวระดับ 

6.1.4  ทางเล้ียว ใหติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินหางไมเกิน 2 m ในแนวระดับจากจุดเปล่ียนทิศทาง หรือ
ทางเล้ียว 

6.1.5  พื้นเปล่ียนระดับ ใหติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินหางไมเกิน 2 m ในแนวระดับจากพื้นเปล่ียนระดับ  

6.1.6  พื้นท่ีปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เจาหนาท่ีพนักงานกูภัยในลิฟตดับเพลิง พื้นท่ีจุดแจงเหตุเพลิง
ไหม จุดติดต้ังอุปกรณดับเพลิง  พื้นท่ีเตรียมการหนีภัย  และพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณปฐมพยาบาล 

6.1.7  บริเวณพ้ืนท่ีงานอันตรายสูง  รวมถึงหองเคร่ืองไฟฟาเคร่ืองกล หองควบคุม หองตนกําลัง หองสวิตช 
และบริเวณใกลกับอุปกรณควบคุมการจายไฟแสงสวางปกติและไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 

6.1.8 หองน้ํา ใหติดต้ังในหองน้ําท่ัวไปที่มีพื้นท่ีมากกวา 8 m2 และหองน้ําสําหรับคนพิการ 
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6.1.9  บันไดเล่ือนและทางเล่ือน ในกรณีท่ีถือวาเปนสวนหนึ่งของทางหนีภัย 

6.1.10 พื้นท่ีเปดโลงภายในอาคาร พื้นท่ีสํานักงาน รานคา หองประชุม หรือหองท่ีมีคนอาศัยท่ีมีขนาดมากกวา 
60 m2 

6.1.11 จุดรวมพลเพ่ือการหนีภัยภายในอาคาร 

6.1.12 บริเวณภายนอกประตูดาดฟาและบริเวณพื้นท่ีรอการหนีภัยทางอากาศ  

6.2 ระยะหางสูงสุดระหวางโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ชนิดติดต้ังกับฝาเพดาน 

ระยะหางสูงสุดท่ีกําหนดในตารางท่ี ข.1 ถึงตารางท่ี ข.10 เปนระยะหางระหวางโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 
ท่ีระดับความสูงจากพื้นตางๆ  เพื่อใหไดระดับความสวาง ท่ีพื้นมากกวา 0.5 lx ดังแสดงในภาคผนวก ข. 
ตารางท่ี ข.1 ถึงตารางท่ี ข.5 และระดับความสวางท่ีพื้นมากกวา 1 lx ดังแสดงในภาคผนวก ข.  ตารางท่ี ข.6 
ถึงตารางท่ี ข.10 

6.2.1 สมมุติฐาน 

การคํานวณความสองสวางจากโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน มีสมมุติฐานดังนี้ 

(1) ใชไดกับโคมไฟฟาท่ีติดต้ังฝงฝา หรือติดกับฝา (ceiling mounted fix type) ท่ีปรับมุมเล็งไมได
เทานั้น 

(2) แสงท่ีใชเปนแสงจากโคมไฟฟาโดยตรง 

(3) การคํานวณคิดเพียงคาความสวางระหวางโคมไฟฟา 2 ชุด 

(4) คิดสัมประสิทธ์ิการสะทอนแสงของ ผนัง พื้น และฝาเพดาน เทากับ 0 

(5) คิดคาตัวประกอบการสูญเสียแสง (LF) 0.8 และในกรณีท่ีเปนหลอด LED ทํางานในสถานะโหมด
กําลังไฟฟาคงท่ี (constant power mode) ใหใชคาตัวประกอบการสูญเสียแสง (LF) 1.0 

(6) แสงท่ีใช วัดเม่ือขนาดแรงดันไฟฟาของแบตเตอร่ีลดลงเหลือ ท่ี 80 % ของแรงดันไฟฟาพิกัด 

6.2.2 การระบุประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน แบงประเภทตามลักษณะการกระจายแสงของโคม
ไฟฟา (photometric data) โดยระบุดวยรหัสอักษรกับตัวเลข (alpha-numeric code)  

รหัสอักษร ระบุไดโดยแบงโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินออกเปน 5 ประเภท คือประเภท  A, B, C, D และ 
E ตามสมการในขอ 6.2.3 โดยระบุประเภทแยกกันไดระหวางระนาบ C0 (ต้ังฉากกับโคม) และระนาบ 
C90 (ขนานกับโคม) 

รหัสตัวเลข ระบุโดยความเขมสองสวางท่ีกําหนดในขอ 6.2.4 
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ตัวอยาง  

C0 / Axxx    หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟาในแนวระนาบ C0 เปนประเภท A 

โดยท่ี xxx  เปนรหัสตัวเลขความเขมสองสวางท่ีกําหนดในขอ 6.2.4 

C90 / Bxxx   หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟาในแนวระนาบ C90 เปนประเภท B 

โดยท่ี  xxx  เปนรหัสตัวเลขความเขมสองสวางท่ีกําหนดในขอ 6.2.4 

6.2.3 สมการพื้นฐานท่ีใชกําหนดประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินเปน 5 ประเภท ไดแก 

ประเภท Aใชสมการ IP = I0 COS4    (เม่ือ   70O ) 

ประเภท B ใชสมการ IP = I0 COS3    (เม่ือ   70O ) 

ประเภท C ใชสมการ IP = I0 COS1.5    (เม่ือ   70O ) 

ประเภท D ใชสมการ IP = I0  3
COS2 

 (เม่ือ   70O ) 

ประเภท E ใชสมการ IP = I0  30
04.0

1
   (เม่ือ   30O ) 

 IP = 1.07 I0 COS[ 2.6 ( - 35)] (เม่ือ 30O <  65O ) 

โดย  IP คือ คาความเขมสองสวางท่ีมุม  ใดๆ  หนวยเปน แคเดลา 

 I0 คือ คาความเขมสองสวางท่ีมุม  = 0O  หนวยเปน แคดาลา 

  คือ มุมท่ีวัดจากแนวดิ่งใตโคมไฟฟา หนวยเปน องศา 

นําคา IP ท่ีมุม  ตาง ๆ มาเขียนเสนกราฟ (plot graph) โดยเพิ่มมุม  ทีละ  5O  จะไดเสนกราฟระบุ
ประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน 5 เสน ดังแสดง ในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5  ลักษณะการกระจายแสงของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน ประเภท A ถึง E 

(ขอ 6.2.3) 
6.2.4 ระดับความเขมสองสวางมาตรฐานท่ี  = 0O   

การกําหนดประเภทของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินดวยรหัสตัวเลข ตองกําหนดคาความเขมสองสวาง
มาตรฐานท่ี  = 0O    โดยคาดังกลาวจะเปนระดับดังนี้ 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,… โดยแตละระดับเพิ่มข้ึนระดับละประมาณ 25 % 

ตัวอยาง 

C0 / A400 หมายถึง การกระจายแสงของโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินในแนวระนาบ C0 เปนประเภท A ท่ี 
400 cd โดยมีสมการท่ีใชกําหนดประเภทคือ IP = 400  COS4  

โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินท่ีเปนไปตามประเภทนี้ ตองมีคาความเขมสองสวางท่ี  ใด ๆ สูงกวาคาท่ี
คํานวณไดจากสมการระบุประเภทดังกลาว 

Ip 

I

1.0

0.8

0.6 

0.4

0.2

  

A 
B C D E 
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6.3 แสงจาท่ีทําใหตาเสียความสามารถในการมองเห็น (disability glare) 

6.3.1 ทางหนีภัยและพื้นท่ีโลงภายในกําหนดใหความเขมสองสวางสูงสุดในโซนท่ี 1 ระหวางมุม 60O ถึง 90O 
วัดจากแนวดิ่ง ดังแสดงในรูปท่ี 6  ไมเกินตามท่ีระบุในตารางท่ี 1 

 
รูปท่ี 6 แสดงโซนท่ีใชพิจารณาแสงจาท่ีทําใหตาเสียความสามารถในการมองเห็น สําหรับทางหนีภยัและพื้นท่ีโลง

ภายใน  
(ขอ 6.3.1) 

6.3.2 พื้นท่ีงานอันตรายสูง กําหนดใหโซนท่ี 1 ท่ีใชพิจารณาแสงจาท่ีทําใหตาเสียความสามารถในการ
มองเห็น ดังแสดงในรูปท่ี 7  และความเขมสองสวางสูงสุด ไมเกินคาท่ีระบุในตารางท่ี 1 

 
รูปท่ี 7  แสดงโซนท่ีใชพิจารณาแสงจาท่ีทําใหตาเสียความสามารถการมองเห็น สําหรับพื้นท่ีงานอันตรายสูง 

(ขอ 6.3.1 และขอ 6.3.2) 
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ตารางท่ี 1  แสดงความเขมสองสวางสูงสุดในแตละพื้นท่ี 
(ขอ 6.3.1 และขอ 6.3.2) 

ระดับความสูง (h) 
 

( m ) 

ความเขมสองสวางสูงสุด สําหรับทาง
หนีภยัและพื้นท่ีโลงภายในอาคาร  

( cd ) 

ความเขมสองสวางสูงสุด 
สําหรับพื้นท่ีงานอันตรายสูง  

( cd ) 
h < 2.5 500 1 000 

2.5   h < 3.0 900 1 800 
3.0   h < 3.5 1 600 3 200 
3.5   h < 4.0 2 500 5 000 
4.0   h < 4.5 3 500 7 000 

h   4.5 5 000 10 000 

7.  ขอกําหนดการติดต้ัง 

ในกรณีท่ียังไมมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเดินสายไฟฟา ใหเปนไปตามมาตรฐาน วสท. 
2001 และเพิ่มเติมดวยขอกําหนดตอไปนี้ 

7.1 วงจรไฟฟา 

วงจรไฟฟาท่ีจายใหระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน สําหรับอาคารขนาดใหญ  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคาร
สูง โรงแรม  โรงพยาบาล  สถานบริการ โรงมหรสพ ตองแยกอิสระจากอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ 

7.2 ชนิดของสายไฟฟา  

สายไฟฟาท่ีใชสําหรับเดินจากระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินไปยังแหลงจายไฟฟาฉุกเฉินสวนกลาง ตองเปน
สายทนไฟตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ในกรณีท่ียังมิไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60331 หรือ BS 6387  และตองมีการปองกัน
ความเสียหายทางกายภาพ เชน รอยในทอ หรือชองเดินสายอ่ืน  ยกเวนในสวนปดลอมท่ีทนไฟไดไมนอย
กวา 1 h หรือใชระบบการเดินสายอ่ืนท่ีใหผลการปองกันเทียบเทากัน 

7.3 พื้นท่ีหนาตัดของสายไฟฟา  

สายไฟฟาตองมีพื้นท่ีหนาตัดเพียงพอสําหรับกระแสไฟฟาท่ีไหลในวงจร แตตองไมนอยกวา 1  mm2 และ
แรงดันไฟฟาตกตองไมเกิน 10% 
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7.4 การเดินสายไฟฟาแยกจากระบบอื่น 

ระบบการเดินสายไฟฟาสําหรับโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตอพวง ตองแยกจากระบบการเดินสายไฟฟาอ่ืน 
โดยการติดต้ังทอ หรือชองเดินสายแยกจากกัน หรือแยกตัวนําจากตัวนําอ่ืนโดยมีท่ีกั้นตอเนื่องท่ีทําจากวัสดุ
ไมติดไฟ 

ชองเดินสายหรือตัวนําอ่ืน ๆ ตองมีเคร่ืองหมายกํากับถาวรและเห็นไดชัดเจน 

7.5 จุดตอสาย  

จุดตอสายตองอยูในกลองตอสายท่ีมีเคร่ืองหมายกํากับถาวรและเห็นไดชัดเจน และตองไมทําใหความทนไฟ
ของสายไฟฟาลดลง ยกเวนจุดตอสายภายในโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตอพวงหรือชุดควบคุม 

7.6 เตารับและเตาเสียบ 

เตารับและเตาเสียบของระบบโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินท่ีเปนชนิดกระแสสลับ แรงดันไฟฟาเกิน 50 V 
ตองเปนชนิดที่มีการตอลงดิน ยกเวนโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินท่ีเปนชนิดฉนวน 2 ช้ัน 

7.7 สวิตชไฟฟาและอุปกรณปองกันสําหรับโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉินตอพวง 

ตองติดต้ังในท่ีซ่ึงเขาถึงไดเฉพาะผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ และสวิตชไฟฟาหรืออุปกรณปองกันแตละตัวตองมีปาย
บอกพื้นท่ีใชงาน และตองมีกระแสไฟฟาท่ีกําหนดไมนอยกวา 2 เทาของกระแสไฟฟาในวงจร แตไมเกิน  
50 A 

8.  การตรวจสอบและการทดสอบ 

ความลมเหลวของระบบการใหแสงสวางปกติอาจเกิดข้ึนไดทุกเวลา ดังนั้นตองมีการตรวจสอบและการทดสอบ
ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตามระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

8.1 การติดต้ังใหม 

8.1.1 ระบบการแสงสวางฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของ
แหลงจายไฟฟาปกติ ระบบการใหสวางฉุกเฉิน ตองสองสวางไดตามพิกัดขอ 4.1 ไมนอยกวา 120 min  

8.1.2 ถาระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินมีสวิตชถายโอน เม่ือระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินติดต้ังใชงานใน
ระบบแลว ตองทดสอบโดยการตัดหรือยกเลิกการทํางานของสวิตชไฟฟาดังกลาว เพื่อแสดงวาระบบ
การใหแสงสวางฉุกเฉินยังคงสองสวางได  

8.2 การตรวจสอบราย 3 เดือน 

ตองตรวจสอบทุก 3 เดือน  ตามภาคผนวก ก. ตารางท่ี ก.1 
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ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของ
แหลงจายไฟฟาปกติ ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ตองสองสวางไดตามพิกัดขอ 4.1 ไมนอยกวา 
60 min  

กรณีท่ีแบตเตอร่ีจายไฟฟาไดนอยกวา 60 min ในระหวางการทดสอบ ระบบตองมีสัญญาณแสดงความ
ลมเหลวของแบตเตอร่ี 

8.3 การตรวจสอบรายป  

ตองทําทุก 1 ป  ตามภาคผนวก ก. ตารางท่ี ก.1 

ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินตองไดรับการตรวจสอบและทดสอบ โดยการจําลองความลมเหลวของ
แหลงจายไฟฟาปกติ ระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ตองสองสวางไดตามพิกัดขอ 4.1 ไมนอยกวา 90 min  

9.  ใบรับรองและสมุดบันทึก 

9.1 ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ 

9.1.1 การติดต้ังใหม ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จตองรับรองโดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูควบคุม
งาน วาการติดต้ังไดตามมาตรฐาน 

9.1.2 การเปล่ียนแปลงภายหลังการเปดใชอาคาร ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จท่ีใหกับเจาของอาคารตอง
รับรองโดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูควบคุมงาน วาการติดต้ังไดตามมาตรฐาน 

9.1.3 การตรวจสอบและการทดสอบ 

การตรวจสอบและทดสอบตามกําหนดระยะเวลา วิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษ ผูตรวจสอบและ
ทดสอบตองออกใบรับรอง 

9.2 สมุดบันทึก 

สมุดบันทึกอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

9.2.1 วันท่ีออกใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ ของการติดต้ังใหม และการเปล่ียนแปลงแตละคร้ัง 

9.2.2 วันท่ีออกใบรับรองการตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดแตละคร้ัง 

9.2.3 วันท่ีและรายละเอียดของการบริการ และการตรวจสอบแตละคร้ัง 

9.2.4 วันท่ีและรายละเอียดของขอบกพรองและการแกไขท่ีไดดําเนินการ 

9.2.5 วันท่ีและรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงการติดต้ังระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน 
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9.2.6 คําแนะนําและรายละเอียดของอุปกรณของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉินท่ีตองเปล่ียน เชน  ชนิด หลอด 
แบตเตอร่ี และฟวส 

หมายเหตุ สมุดบันทึกตองจัดเก็บไวภายใตการควบคุมดูแลของผูรับผิดชอบที่แตงต้ังโดยเจาของอาคาร และพรอม
สําหรับการตรวจสอบ 

9.3 สถานท่ีและการจัดเก็บเอกสารของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน 

การเก็บเอกสารของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ใหจัดเก็บไวท่ีหนวยรับผิดชอบ เชน ศูนยส่ังการดับเพลิง 
(fire command centre)  โดยมีเอกสารอยางนอย ดังตอไปนี้ 

9.3.1 แบบติดต้ังจริงของระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ท่ีแสดงรายละเอียดดังนี้ 

9.3.1.1 ตําแหนงท่ีติดต้ัง โดยแสดงหมายเลขระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน กํากับ 

9.3.1.2 วงจรการเดินสายไฟฟาของระบบ 

9.3.1.3 ทางเขาไปยังพื้นท่ีปด ท่ีทําการติดต้ังอุปกรณไว 

9.3.2 ใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ (ดูตัวอยางในภาคผนวก ก.) 

9.3.3 รายงานการตรวจสอบระหวางการใชงาน (ดูตัวอยางในภาคผนวก ก.) 

9.3.4 สมุดบันทึก 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอยางใบรับรองการทํางานแลวเสร็จ 
(ขอ 8.2  ขอ 8.3  ขอ 9.3.2 และขอ 9.3.3) 

สวนของผูครอบครองหรือเจาของ 
ผูครอบครองหรือเจาของ.................................................................................................................................................. 
ช่ือของโครงการหรอือาคาร…………………....................……………………….....……….………………………… 
ขนาดของโครงการ ………………....................…………………………………......………………………………… 
(ตัวอยาง อาคาร 20 ช้ัน 25 000 m2  หรือ อาคารโรงแรม 300 หอง) 
ประเภทของการใชสอย ……………...................…………….…………………......…………………………………. 

ท่ีต้ังของโครงการหรืออาคาร...................................................................................................................................... 
........................................................................................................... โทรศัพท ........................................................ 

โทรสาร .................................................................................     อีเมล .......................................................................... 

สวนของวิศวกรผูออกแบบ: สําหรับการติดต้ังใหม หรือ การเปลี่ยนแปลง 

ช่ือของวิศวกรท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร....................... 
.................................................................................................................................................................................. 
เลขทะเบียนใบอนุญาต.............................................................................................................................................. 
ช่ือของหนวยงานหรือบริษัท………………………………...................……………………………..……………. 
ท่ีอยูของหนวยงานหรือบริษัท.................................................................................................................................. 
......................................................................................................... โทรศัพท ........................................................ 
โทรสาร ..........................................................................     อีเมล ......................................................................... 

งานออกแบบสําหรับ  การติดต้ังใหม    การเปลี่ยนแปลง ของโครงการหรืออาคาร ท่ีรับรองน้ี  ได
กระทําตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การติดต้ังระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน ตามท่ีขาพเจาไดลงนามรับรอง
จริงในรูปแบบท่ีไดออกแบบไวเมื่อวันท่ี .................................................................. 

ลงช่ือวิศวกร............................................................ 
(..................................................................) 

วันท่ี ............................................... 
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สวนของวิศวกรผูควบคุมการติดต้ัง: สําหรับการติดต้ังใหม หรือ การเปลี่ยนแปลง 

ช่ือของวิศวกรท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

เลขทะเบียนใบอนุญาต........................................................................................................................................................ 

ช่ือของหนวยงานหรือบริษัท………………...…………...................…………………………………………………… 

ท่ีอยูของหนวยงานหรือบริษัท............................................................................................................................................ 
...................................................................................................... โทรศัพท .................................................................... 
โทรสาร ...........................................................................     อีเมล ................................................................................. 

งานติดต้ังสําหรับ  การติดต้ังใหม     การเปลี่ยนแปลง ของโครงการหรืออาคาร ท่ีรับรองน้ี  ได
กระทําตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การติดต้ังระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน  ตามท่ีขาพเจาไดลงนามรับรอง
จริงในแบบติดต้ังจริง (as built drawing) เม่ือวันท่ี .............................................................................................................. 

ลงช่ือวิศวกร............................................................ 
(..............................................................) 
วันท่ี ............................................... 
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สวนของวิศวกรผูตรวจสอบการใชงาน: สําหรับการติดต้ังใหม หรือ การเปลี่ยนแปลง 

ช่ือของวิศวกรท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร............................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

เลขทะเบียนใบอนุญาต..................................................................................................................................................... 

ช่ือของหนวยงานหรือบริษัท………………………………...................………………………………………………. 

ท่ีอยูของหนวยงานหรือบริษัท.......................................................................................................................................... 
............................................................................................... โทรศัพท ......................................................................... 
โทรสาร ......................................................................     อีเมล ................................................................................... 

งานตรวจสอบการใชงานสําหรับ    การติดต้ังใหม   การเปลี่ยนแปลง  ของโครงการหรืออาคาร 
ท่ีรับรองน้ี  ไดกระทําตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การติดต้ังระบบการใหแสงสวางฉุกเฉิน สําหรับอาคาร 
เปนดังน้ี 

      เปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน สําหรับอาคาร 
      ไมเปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังโคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน สําหรับอาคาร  ตามรายการดังน้ี 

1. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขท่ี................................................ 
2. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขท่ี................................................ 
3. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขท่ี................................................ 
4. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขท่ี................................................ 
5. ............................................................................................ แสดงในแบบเลขท่ี................................................ 

ลงช่ือวิศวกร............................................................ 
(...................................................................) 

วันท่ี ........................................ 

หมายเหตุ  ตัวอยางรายการตรวจสอบระหวางการใชงาน แสดงในตารางที่ ก.1 
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ตารางท่ี ก.1 ตวัอยางรายการตรวจสอบระหวางการใชงาน 
(ขอ 8.2  ขอ 8.3 และขอ 9.3.3) 

INSPECTION  REPORT 

Emergency Lighting  System 

วัน/เด่ือน /ป : ..............................................................................................  ราย 3 เดือน 
แบตเตอร่ีจายตอเน่ืองไมนอยกวา 60  min 

บริษัท : …........................................
โครงการ : ............................................. 

 รายป 
แบตเตอร่ีจายตอเน่ืองไมนอยกวา  90 min 

พ้ืนที่ตรวจสอบ : ........................................................................................................................................................................... 

ช้ัน 
หมายเลข
เครื่อง 

บริเวณที่ติดต้ัง รุน 
หลอดไฟ
ฉุกเฉิน 
ติดสวาง 

แบตเตอร่ี 

หมายเหตุ วันที่ติดต้ัง
แบตเตอร่ี 

ยี่หอ 
ระยะเวลาการ
สองสวาง 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รหัส : Y (yes) = ใชงานได , N (no) = ใชงานไมได 

บันทึกเพ่ิมเติม : 
 

ผูทดสอบ............................................................................................ 
(….............................................................) 

วันที่.............................................. 

ผูตรวจสอบ....................................................................... 
(….............................................................) 

วันที่.............................................. 
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